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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA 

QUADRE RESUM 

Nº Expedient: EC1/2026 

Tipus de Contracte: Contracte d'obres 

Objecte: Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips de climatització 

Emplaçament: Av. Pau Casals, 17 · 43003 Tarragona (edifici principal i edifici annex, 
Planta 1) 

VEC: 133.000 € (sense IVA) 

 

 

1. OBJECTE I ÀMBIT 

El present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) defineix les condicions tècniques que han de 
complir els treballs de subministrament i instal·lació dels nous equips de climatització (LOT 1) i el 
servei de manteniment integral (LOT 2) als edificis de la Cambra de Comerç de Tarragona. 

Àmbit d'actuació: 

 Edifici annex (Planta 1): annex a l'edifici principal, primera planta. 

2. LOT 1 – OBRES D'INSTAL·LACIÓ 

2.1 Descripció dels treballs 

Comprèn el subministrament, desmuntatge dels equips existents i instal·lació d'un nou sistema de 
climatització de Caudal de Refrigerant Variable (VRF) d'alta eficiència per a la Planta 1 de l'edifici 
annex, incloent la posada en marxa i legalització davant els organismes competents. 

2.2 Equips i materials mínims requerits 

Ud. Descripció Especificació mínima Observacions 

1 Unitat exterior VRF, bomba de calor Trifàsica · EER ≥ 3,5 · COP ≥ 4,0 Base i elements 
antivibrators inclosos 

3 Unitats interiors alta pressió estàtica Compatibles amb zonificació 
intel·ligent 

Control remot cablejat + 
bomba drenatge per 
unitat 

1 Cable bus comunicacions Bus propietari fabricant Connexió a control AE-
200 existent 

m² Xarxa conductes rectangulars Xapa galvanitzada, classe D Accessoris, suports i 
segellats inclosos 

1 Adaptació quadre elèctric REBT vigent Connexió al control AE-
200 en coberta 

 

2.3 Condicions tècniques de les obres 

 Els equips hauran de disposar de certificació CE i complir el RITE i el RSIF (Reial Decret 
552/2019). 

 Els refrigerants han de complir el Reglament (UE) 517/2014 sobre gasos fluorats (F-Gas). 
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 Els equips han d'incorporar sistemes de control per zones, compatibles amb el control 
centralitzat AE-200 existent. 

 La instal·lació ha d'incloure posada en marxa oficial per part del SAT del fabricant. 

 L'empresa instal·ladora ha de disposar del carnet d'instal·lador frigorista categoria I i estar 
inscrita al Registre d'Empreses Instal·ladores (RSIF) de Catalunya. 

 Al finalitzar les obres, s'haurà de lliurar l'Acta de Recepció, el Certificat de Fi d'Obra i tota 
la documentació de la instal·lació. 

2.4 Exclusions del LOT 1 

 Obres auxiliars d'obra civil (maçoneria, fusteria, pintura) no descrites expressament. 

2.5 Termini d'execució 

Termini màxim: 3 mesos naturals des de l'Acta d'Inici. El licitador pot proposar un termini inferior, 
valorat positivament en els criteris d'adjudicació. L'Acta de Recepció provisional es signarà una 
vegada comprovada la correcta posada en marxa de tots els equips. 

3. LOT 2 – SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL 

3.1 Àmbit del servei 

El servei abasta la totalitat dels equips de climatització del la planta 1: els nous equips instal·lats 
en el marc del LOT 1. 

3.2 Modalitats de manteniment incloses 

a) Manteniment conductiu 5 anys: 

 Supervisió i control en temps real del funcionament dels equips. 

 Monitorització de paràmetres energètics i de confort. 

 Detecció i resolució d'alarmes i incidències en temps real. Accés remot i telegestió. 

 

b) Manteniment preventiu 5 anys: 

 Revisió periòdica dels equips d'acord amb el pla de manteniment del fabricant. 

 Neteja de filtres, bateries, evaporadors i condensadors (mínim semestral). 

 Verificació de la càrrega de refrigerant i detecció de fugues (mínim anual). 

 Comprovació i ajust de paràmetres de funcionament. Lubricació i revisió de connexions. 

 Informe de manteniment preventiu per cada actuació. 

 

c) Manteniment normatiu 5 anys: 

 Compliment de les obligacions legals del RITE i RSIF. 

 Gestió i arxiu del Llibre de l'Edifici i la documentació de manteniment exigida legalment. 

 Realització de les inspeccions reglamentàries per part d'OCA o equivalent. 

 

d) Manteniment correctiu i garantia total 5 anys: 

 Atenció d'avaries 24/7, 365 dies l'any. Temps màxim de resposta: 4 hores en emergència, 
24 hores en situació normal. 

 Substitució de peces i components defectuosos sense cost addicional per a la Cambra 
(garantia total de mà d'obra i materials). 

 Garantia total dels equips instal·lats en el LOT 1 durant els 5 anys del contracte. 
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3.3 Obligacions de l'adjudicatari (LOT 2) 

 Disposar d'equip tècnic qualificat (frigoristes titulats) en nombre suficient. 

 Facilitar a la Cambra accés a plataforma digital de seguiment energètic i registre 
d'actuacions. 

 Presentar informes trimestrals de seguiment del servei i el comportament energètic. 

 Designar un responsable del contracte com a interlocutor amb la Cambra. 

3.4 Pla de manteniment preventiu (a aportar amb l'oferta) 

L'empresa licitadora ha de presentar un Pla de Manteniment Preventiu anual que inclogui: 

 Freqüència i programació de les visites per a cada tipus d'equip. 

 Operacions a realitzar en cada visita. 

 Model d'informe de manteniment a lliurar a la Cambra. 

 Procediment de comunicació i resolució d'incidències. 

4. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i instruccions tècniques (ITE). 

 Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (RSIF) – RD 552/2019. 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) – RD 842/2002. 

 Reglament (UE) 517/2014 sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle (F-Gas). 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): DB-HE (Estalvi d'Energia) i DB-SI (Seguretat en 
Incendi). 

 Normativa UNE d'aplicació als equips i instal·lacions objecte del contracte. 

 Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), en allò que sigui d'aplicació. 

5. CONTROL I SEGUIMENT 

La Cambra es reserva el dret a vigilar i comprovar en tot moment el compliment de les obligacions 
del contractista. Podrà designar un Responsable del Contracte com a interlocutor tècnic. 
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació i informació requerida per verificar 
el correcte compliment del contracte. 

 

A Tarragona, a 29 de Juny de 2026 

 

 

 

Presidenta 

 

 

Laura Roigé Pons 

Responsable Tècnic del Contracte 

 

 

Daniel Martín Caballero 
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